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1 - INTRODUCAO

Este relatorio possui o intuito de listar as atividades desenvolvidas nas GDs
Longa e Nova Long3, localizadas nas cidades de Coivaras-PI e Altos-PI, as quais
possuem as respectivas datas dos comissionamentos em 26/05/2023 e 24/04/2023,
tendo por objetivo o fornecimento de energia para a Secretaria Estadual de
Educacgao - SEDUC.

Neste relatério sera listada a geracdo do periodo, assim como também
possiveis ocorréncias e manutengdes que tenham ocorrido no 1° trimestre do
ano de 2024 nas GDs.

2 - CARACTERISTICAS TECNICAS

A GM Energia foi a empresa ganhadora da licitacdao para realizagao da
Parceria Publico Privada, Lote 02/2019, na modalidade de Concessao
Administrativa para Construgao, Operagcao, Manutengao e Gestao de Miniusinas
de Geracao de Energia Solar Fotovoltaica, com Gestao e operagao de Servigos

de Compensacao de Créditos de Energia Elétrica.

O propdsito do contrato firmado entre a GM Energia e a Secretaria
Estadual da Educacao é atender a demanda energética das instalagdes prediais

através da implantagao das GDs Longa e Nova Longa.

A GD Longa possui 2.380,95 kWp (dois mil, trezentos e oitenta virgula noventa
e cinco quilowatts pico) de poténcia maxima, e esta projetada para gerar até 1.800,00
kW (um mile oitocentos quilowatts) de poténcia em corrente alternada, e a GD Nova
Longa possui 1.704,95 kWp (um mil, setecentos e quatro virgula noventa e cinco
quilowatts pico) de poténcia maxima, e esta projetada para gerar até 1.350,00 kW
(um mil e trezentos e cinquentaquilowatts) de poténcia em corrente alternada. Em
conjunto, as duas GDs possuem a capacidade de cumprir assim os 650.000
kWh/més (seiscentos e cinquenta mil quilowatts hora por més) queconsta no contrato

de Concessdo de PPP.
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2.1 — Localizagdo da GD Longa

Foto 01 — Localizagdo da GD Longa

A GD Longa esta localizada no municipio de Coivaras - PI, na esquerda

da rodovia PI 221, 10 km sentido Alto Longa para Altos.
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' Foto 02— Localizagdao da GD Nova Longa
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A GD Nova Longa esta localizada no municipio Altos - PI, na avenida Nossa

Senhora de Fatima, Lugar Formosa, Bairro Ciana.

2.2 - Informacoes dos Equipamentos

" QUANTIDADE
EQUIPAMENTO MODELO POTENCIA UNIT. P "
Longa N. Longa
MODULOS TSM-650DEG21C.20 650/655 Wp 3.663 2.673
TRACKER 2x1x50 médulos 64,35 kWp 37 27
INVERSORES TBEA —TS228KTL-HV 225 kW 8 6

2.3 — Fotos da GD Longa

Foto 03 — GD Longa (Coivaras-PI)

Pagina 5 de 9




SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAGCAO - SEDUC

1° TRIMESTRE DE 2024 - CONTRATO N° 004/2020

Foto 04 — GD Nova Longa (Altos-PI)

3 - OCORRENCIAS E MANUTENCOES
3.1 — Ocorréncias

As 08:40 do dia 26/01/2024 foi identificado pela equipe de O&M da
empresa uma ocorréncia de um desligamento da UFV Longa (Coivaras-PI), uma
das Miniusinas responsaveis pela geracao de energia para a Secretaria de
Educacgao, e apds a inspecdo, verificou-se que havia um vazamento de 6leo no
transformador de Poténcia da usina. Apds a constatacdo do vazamento, o

equipamento foi imediatamente interditado pela equipe.

Considerando o possivel lapso temporal para conserto da
intercorréncia, pela fabricante, a Concessiondria resolveu locar um
transformador para fins de evitar maiores problemas na geragao de energia do
Contrato. A locacdo foi realizada, sendo possivel o restabelecimento da geracao
de energia na Miniusina. Apods relatério emitido pela fabricante, foi acionada a
garantia para conserto do transformador original.
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A ocorréncia com o transformador foi devidamente comunicada ao
Estado através dos Oficios 011.2024 e 015.2024, ambos protocolados no SEI

e enviados por email a SUPARC.

Nesse mesmo sentido, em margo, foram registrados inumeros
desligamentos automaticos da Cabine Primaria em razao da sobrecarga na rede

da Equatorial, o que impactou na geracao de energia esperada para o periodo.

3.2 — Manutencgoes

A equipe de campo tem mostrado o seu esforgo didrio com manutencgoes
visuais em todos os equipamentos da planta, além de realizar inUmeras

campanhas de rocagem no periodo para conter a vegetacao.

Em Janeiro foi realizada a dedetizacdo peridédica das UFVs. Foi feito o
teste de comunicacao e cripagem dos cabos da estagdo solarimétrica, bem como
a troca de cabos da Biruta da estacdo. Apesar do numero elevado de
manutencdes da estacao solarimétrica da GD Nova Longad, a operacdo ainda esta
em estado de aperfeicoamento, tendo sido acionada a fabricante para a troca
do Dtlloger (sistema de captacdao de dados) para fins de sanar as disparidades

dos dados de irradiacao do local.

Em Marco, foi realizada a inspecao nos paineis auxiliares - CFTV e Cerca

de Protecao Patrimonial, além de ter sido feita a limpeza nos inversores.

4 — GERACAO
. GERAGCAO
MES GD Longa GD Nova Longa Soma Total
Janeiro 319.174,20 KWh 266.976,50 KWh 586.150,70
Fevereiro 6.824,20 KWh 236.040,10 KWh 242.864,30
Margo 297.147,40 KWh 298.357,39 KWh 595.504,79

Tabela 01 — Geragao 1° trimestre de 2024
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Grafico 01 — Geragdo 1° trimestre de 2024

A geracao das GDs Longa e Nova Longd no primeiro trimestre, em

especial no més de Fevereiro, ficou abaixoda geracao normal, considerando o

periodo de inoperancia do transformador da GD Longd, bem como pelos

inumeros desligamentos automaticos da Cabine Primaria da GD Longa ocorridos

pela sobretensdo na rede da Equatorial. Deve-se levar em conta, igualmente, o

periodo de dias chuvosos na regido.

5 — CONCLUSAO

Neste periodo do 1° trimestre de 2024 a GM Energia procurou sempre a

exceléncia nos servicos de operacao e manutencao das GDs Longa e Nova Longa,

realizando todos o0s processos necessarios para que a usina alcancasse um

desempenho satisfatorio quanto a geragao.

As ocorréncias que a empresa teve no trimestre ja foram sanadas,

permitindo a continuidade do exercicio de suas operacoes.
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A empresa entende que vem cumprindo com todas as suas obrigagoes

contratuais, de modo a garantir a realizacao de suas operacoes.

Teresina/Pl, 30 de abril de 2024.

Y

GUILHERME RABELO GONDIM COUTINHO

ADMINISTRADOR
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